GOBERNANTZA PUBLIKOETA DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA

AUTOGOBERNU SAILA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
Baliabide Orokorren Zuzendaritza Direccion de Recursos Generales
EXPTE: 010/MTO/2023
TiTuLo: MANTENIMIENTO DEL ALMACEN AUTOMATICO DEL ARCHIVO GENERAL
DE LA ADMINISTRACION SITUADO EN C/ZUBIBARRI DE VITORIA-
GASTEIZ
ASUNTO: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. OBIETO

El objeto de la presente contratacion es la asistencia técnica para el mantenimiento del
almacén automatico situado en el Archivo General de la Administracidn, situado en C/
Zubibarri n? 12 de Vitoria-Gasteiz.

Se definen en este Pliego los equipos y sistemas objeto del mantenimiento, y las
condiciones y alcance al que se cefiird la prestaciéon, con el fin de conseguir la mejor
durabilidad y las mejores prestaciones del almacén automatico instalado, de acuerdo a
las necesidades requeridas por el servicio que lo gestiona y utiliza.

2. RELACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Los principales equipos y sistemas objeto del mantenimiento son los siguientes:
SISTEMA ELECTROMECANICO
e 2 transelevadores de doble horquilla
e 2 carros VTD loop
e 2 mesas elevadoras
e 2 mesas de giro
e 1 compresory sistema de aire comprimido
e Sistema de transportadores con dos U de pickings
e 2 puestos de operador compuestos por PC, pistola lectora, impresora
laser y etiquetadora.

SISTEMA DE GESTION
e Sistema de gestidn del conjunto, que contiene todos los elementos
eléctricos y electrdnicos del sistema, asi como, pantallas e interfaces de
usuario alojados en cuadros eléctricos de maniobra y proteccion.
Sistema de seguridad contra incendios.
SISTEMAS DE ESTANTERIAS Y CONTENEDORES
e 11 pasillos de estanterias metdlicas con los sistemas de almacenaje,
transporte y elementos auxiliares correspondientes, para un total de
26.800 unidades contenedoras.
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3. ALCANCE DE LA PRESTACION

Se prevén dos conceptos diferenciados:
— Mantenimiento preventivo
— Mantenimiento correctivo

Se definen a continuacion el alcance de cada uno de los puntos sefalados, mediante la
descripcidn de las tareas que se solicitan y las periodicidades deseadas.

a. Mantenimiento preventivo

Se distinguen entre mantenimiento de los sistemas electromecdanicos y mantenimiento
de los sistemas de gestion.

a.1 Sistema electromecanico

Se prevén 12 revisiones de caracter preventivo, es decir, con periodicidad mensual,
con el objeto de asegurar la durabilidad y conservacion adecuados del conjunto de las
instalaciones, y minimizar asi el riesgo de una eventual averia mediante la deteccién
precoz de los motivos de la misma.

El licitante definira las tareas implicadas en cada revisién mensual con detalle
exhaustivo para cada equipo electromecanico y componentes descritos en el apartado

2, de acuerdo a los especificaciones y recomendaciones para los mismos.

a.2 Sistema de gestion

Se prevén 2 revisiones de caracter preventivo, es decir, con periodicidad semestral.

El licitante definird las tareas implicadas, de acuerdo a las especificaciones vy
recomendaciones para el sistema de gestién.

a.3 Sistema de estanterias y contenedores

Se realizara segln criterio reglamentario.
b. Mantenimiento correctivo

Este tipo de mantenimiento esta destinado a la subsanacién de las averias que
eventualmente puedan producirse, asi como, a la resolucion de incidencias
relacionadas con el sistema, tanto elementos electromecdnicos como de gestidn. Se
distinguen dos niveles de asistencia en funcién de la forma de actuacién que se precise
a tal fin.
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b.1 Asistencia telematica

Una vez comunicada una incidencia por parte de la Propiedad (Servicio mantenimiento
de RRGG o personal de Archivo, en su caso), se procurara su diagnodstico y resolucién
via Asistencia Telefénica/Telemantenimiento mediante la colaboracién entre ambas

partes.

b.2 Asistencia con desplazamiento a la instalacion

Este tipo de asistencia se realizard en caso que la incidencia precise de personal del
adjudicatario desplazado a la instalacion.

CONSIDERACIONES GENERALES

El personal que atienda el servicio objeto de la presente contratacién
pertenecerd a la empresa contratada, cumpliendo todos los requisitos en
cuanto a la cualificacion técnica y administrativa, asi como, concerniente a la
Seguridad y Salud. Las actividades y trabajos subcontratados deberan contar
con la debida coordinacion a efectos de LPRC.

Se tratard que el sistema permanezca en servicio permanente durante la
jornada laboral del edificio, esto es, de 8h a 19h de lunes a viernes.

Se garantizard un maximo tiempo de respuesta inferior a 1h en asistencia
telefénica e inferior a 2h en asistencia con desplazamiento in situ.

Se garantizara la actuacion de emergencia fuera de los dias y horarios
habituales sefialados anteriormente, cuando asi se solicite.

Se detallaran los procedimientos de actuacidon tanto en horarios habituales
como en las actuaciones de emergencia, teléfono de contacto, correo
electrdnico etc., seglin proceda.

Los materiales necesarios para el mantenimiento se consideraran incluidos en
el coste de mantenimiento. No asi los materiales considerados como equipos y
gue sea preciso sustituir por averia o rotura.

La empresa adjudicataria informara por escrito de las incidencias, anomalias,
previsiones y planes a que hubiese lugar y siempre que se considere necesario.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de abril de 2023
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Responsable Area de Instalaciones y Mantenimiento
Direccién de Recursos Generales
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