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1.- ANTECEDENTES  
 
El Ayuntamiento de Elvillar de Álava apuesta por la transición hacia un nuevo modelo energético 
basado en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables. 
 
Además de suponer un ahorro en los suministros energéticos y tener sentido por sí mismas, la 
implantación de energías renovables en instalaciones municipales tiene un papel ejemplificante de 
primer orden. 
 
El autoconsumo presenta grandes ventajas tanto para los usuarios como para el sistema eléctrico, 
entre las que podemos destacar: 
 

- Mejorar la eficiencia energética y el ahorro energético, con la consiguiente disminución 
de emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
- Aminorar el importante gasto corriente que representa la factura energética actual 
 
- Reactivar la actividad económica e industrial asociada al sector energético, generando 
empleo, y aumentando la competitividad de las empresas. 
 

 

2.- OBJETO  
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir de manera resumida las 
prescripciones técnicas, y requisitos técnicos exigibles, que rigen en la contratación para el 
suministro, montaje y puesta en marcha, de las instalaciones de energía solar fotovoltaica, para el 
Municipio de Elvillar de Álava. 
  
 

3.- ALCANCE DE LA ACTUACIÓN  
 
La medida aplicada a las instalaciones nuevas o existentes ineficientes permitirá:  
 

- mayor aprovechamiento de las energías renovables y el ahorro de emisiones de CO2 a la 
atmósfera.  
 
- mayor eficiencia gracias a la generación distribuida, que permite un ahorro energético de 
al menos el 10%, al evitar las pérdidas por transporte: la energía se produce más cerca de 
los puntos de consumo 
 
- Reducir notablemente el importante gasto corriente el consumo energético de los edificios 
municipales 

 

4.- CAPACIDAD DE OBRAR  
 
Para poder licitar, las empresas interesadas deberán acreditar la solvencia técnica necesaria tal 
como se indica a continuación.  
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5.- CONSIDERACIONES GENERALES  
 
Previamente a la colocación de los materiales, se requieren las actuaciones siguientes:  
 
- Las instalaciones en las que se implementen los nuevos elementos para generación de energía, 
deben cumplir el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 842/2002, y si 
requieren modificaciones para su cumplimiento, las mismas serán por cuenta del Adjudicatario.  
 

6.- REGLAMENTACION Y NORMAS 
  
Las Prescripciones Técnicas de este Pliego se realizan en base a la capacidad normativa de las 
Entidades Locales en esta materia, a tenor de la competencia que a aquellas se atribuyen, con los 
artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, sobre la ordenación 
urbanística, la protección del medio ambiente y la prestación (obligatoria por parte de todos los 
municipios, conforme al artículo 26.1 de la Ley citada) de los servicios municipales.  
 
Se tendrán en cuenta las disposiciones siguientes:  
 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
 

 Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de 
documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema.  
 

 Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y 
modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja 
tensión.  
 

 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 
fotovoltaicas a la red de baja tensión.  
 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 
 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E. de 18-9-2002). 
 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
 

 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial. 
 

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico. 
 

 Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción 
de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a 
la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, para dicha tecnología. 
 

 Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores, que modifica la Ley del Sector Eléctrico 
para introducir los principios básicos que rigen la actividad de autoconsumo. 
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 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica 

 
 Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, Real Decreto 

2200/1995, de 29 de diciembre, y en concreto para todo lo concerniente en cuanto a la 
acreditación documental del cumplimiento de las prescripciones técnicas, mediante 
Certificados de Laboratorios Acreditados por ENAC 

 
 Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria, y en concreto su Apartado 6 del Artículo 20, que 

impone a las Administraciones Públicas el fomento de la adquisición de productos 
normalizados.  

 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE del 10), de Prevención de Riesgos Laborales.  

 
 R.D. 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31), por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención.  
 

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE del 25), por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

 
 R.D. 604/2006, de 18 de mayo, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción.  
 

 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.  

 
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
 

 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 
 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
 

 Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE del 16), por la que se aprueban la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero.  

 
 Requerimientos Técnicos exigibles para instalaciones de energía solar fotovoltaica del 

laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del CIEMAT y del Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE).  

 
 En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 

Oficiales que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para su realización.  

 
Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se 
entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya 
quedado afectada.  
 

7.- REQUISITOS DE LOS MATERIALES  
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Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.  
 
Los componentes y materiales que se instalen cumplirán con los requisitos mínimos indicados en 
el pliego de condiciones técnicas de Instalaciones Conectadas a Red de IDAE, documento PCT-C-
REV - julio 2011. 
 

8.- CERTIFICACION DE PRESTACIONES  
 
Para asegurar la calidad de los equipos de generación suministrados e instalados, se tendrá que 
garantizar y certificar que los productos ofertados cumplen con los requisitos técnicos marcados 
en los Pliegos. Para ello, se podrá exigir a las empresas licitadoras la presentación de la siguiente 
documentación para cada uno de los modelos de paneles e inversores ofertados que no sea la 
propuesta en el presente proyecto, suponiendo la falta de cualquiera de estos documentos la 
exclusión del procedimiento de adjudicación:  
 
- Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) o 
similar internacional que acredite que la empresa fabricante y todos sus procesos de fabricación 
referentes a la actividad objeto de contratación (paneles solares, inversores y controles 
suministrados) están certificados con la ISO 9001-2000.  
 
- Declaración de conformidad o certificado equivalente de que los elementos en cuestión cumplen 
con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, 
aprobado por el Real Decreto 848/2002, de 2 de agosto, indicando que los sistemas generadores, 
inversores y resto de elementos, cumplen con sus respectivos requisitos, marcados por las 
siguientes normas indicadas:  

 
 UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 2006/95/CE, sobre cualificación de la 

seguridad de módulos fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, sobre informaciones de 
las hojas de datos y de las placas de características para los módulos fotovoltaicos. 
Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, éste deberá satisfacer las 
siguientes normas: 

o UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. 
Cualificación del diseño y homologación. 

o UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicaciones 
terrestres. Cualificación del diseño y aprobación de tipo.  

o UNE-EN 62108. Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). 
Cualificación del diseño y homologación.  
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 Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, aparte de que deben cumplir 
la normativa indicada anteriormente, además deberán cumplir con lo previsto en la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 
sobre los productos de construcción.  
 

 La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes:  
o UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía 

de sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales.  
o UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 

Procedimiento para la medida del rendimiento.  
o IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive 

photovoltaic inverters.  
 

 Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en 
intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123 
 

 Todas las instalaciones de medida cumplirán con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema 
eléctrico. 
 

 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000: 
o  artículo 11, sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 

de baja tensión. 
o artículo 12, sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas 

conectadas a la red de baja tensión. 
o artículo 13, sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones 

fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 
 
- Certificado de marcado CE y expediente técnico.  
 
- Entrega de toda la documentación requerida en este pliego y en el proyecto técnico, y como 
mínimo la recogida en la norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. 
Requisitos mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema. 
 
- Certificado emitido por el fabricante de los paneles solares donde se indique expresamente la 
duración de la garantía y las condiciones de la misma, así como la vida útil del panel solar, sus 
condiciones de depreciación y las condiciones que regirán además de las referencias de los tipos 
de panel empleados. Garantía equivalente a la vida útil para mano de obra y repuestos.  
 
- Certificado del fabricante de estar inscrito en un SIG (Sistema Integral de Gestión de Residuos).  
Para avalar el cumplimiento de los requisitos legales expuestos, que concierne a las luminarias, se 
debe exigir con carácter excluyente en original o copia legalizada, las certificaciones siguientes:  
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9.- PLAZO DE GARANTIA  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, se establece para 
todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, una garantía de 3 años, 
salvo para los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía será de 25 años contados a partir de 
la fecha de la firma del acta de recepción provisional. 
 
El adjudicatario quedará obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento que se puedan 
producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de diseño, construcción, 
materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, 
deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios ocultos 
 
El plazo de garantía de tres años establecido en la presente cláusula tiene el carácter de mínimo y 
no obsta, por tanto, a la aplicación del plazo superior de garantía ofertado por el adjudicatario en 
su propuesta.  
 
Durante el plazo de garantía de tres años, o el plazo superior ofertado, el Adjudicatario vendrá 
obligado efectuar la reparación de los elementos suministrados, ante defectos de fabricación, 
defectos de funcionamiento o averías de cualquier tipo. La aplicación de la garantía quedará sujeta 
en todo caso a las siguientes condiciones:  
 
a) Únicamente quedarán excluidas de la garantía las averías producidas por desastres naturales, 
actos vandálicos, accidentes directos o indirectos, o por un uso indebido del producto.  
 
b) No será válida cualquier estipulación del licitador que condicione la aplicación de la garantía a la 
utilización o instalación por parte del usuario, y a su cargo, de cualquier tipo de dispositivo.  
 
c) La reparación de los Equipos se realizará sin coste alguno para el adquirente, quedando 
cubiertos por la garantía la totalidad de los gastos, incluido el coste de los materiales, de la mano 
de obra, del transporte y de los desplazamientos.  
 
d) La reparación deberá efectuarse en el plazo máximo de Diez Días (10) desde que se notifique 
por escrito la anomalía o avería, y en el caso de los Equipos con indicación del número de serie del 
mismo y el posible defecto o avería detectado.  
 
El compromiso de garantía deberá formalizarse mediante documento cumplimentado y firmado por 
el licitador. La inclusión de estipulaciones contrarias a dichas condiciones determinará la ineficacia 
y consiguiente inadmisión de la propuesta de garantía adicional ofertada.  
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10.- VERIFICACIONES Y ENSAYOS  
 
Antes de proceder a la valoración de las propuestas, se podrá exigir la presentación de muestras, 
para proceder a la verificación de determinadas prestaciones exigidas. Dicha petición de muestras 
se formalizará por escrito y el plazo de entrega máximo para las mismas, será de diez días (10) 
laborables.  
 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén incluidos en 
este Pliego de Prescripciones Técnicas, para cerciorarse de la buena marcha de los trabajos y 
poder verificar las calidades y prestaciones exigidas de los materiales.  
 
Dichas pruebas se podrán verificar en cualquier época o estado de las obras, y en la forma que 
disponga el Director de Obra, bien sea a pie de obra o en Laboratorio Acreditado por ENAC.  
 
Los resultados de los ensayos, para que los materiales puedan ser aceptados, deberán cumplir 
con los requisitos que se indican en el apartado correspondiente del presente Pliego, o con lo que 
exija la Dirección de Obra a la vista de las circunstancias particulares, en los casos no especificados 
expresamente en el Pliego.  
 
Si el resultado de las pruebas no es satisfactorio, se desechará la partida entera o el número de 
unidades que no reúnan las debidas condiciones.  
 
El coste de los materiales que se han de ensayar, la mano de obra, instrumentos, herramientas y 
transporte que fueran necesarios para la toma y preparación de las muestras y los ensayos mismos, 
incluso las facturas de los laboratorios, serán por cuenta del Adjudicatario.  
 
Una vez firmado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, el Adjudicatario 
elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en 
proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones vigentes (EHE, ITC-BT, Normas NTE, 
etc.). Este documento, previa aprobación por parte de la Dirección de Obra, marcará la pauta de 
las diferentes comprobaciones y ensayos a realizar durante las obras.  
 

11.- ADJUDICATARIO Y SU DELEGADO  
 
Se entiende por “Adjudicatario” la empresa que constituye la parte contratante obligada a ejecutar 
los trabajos. Se entiende por “Delegado del Adjudicatario” (en lo sucesivo “Delegado”), la persona 
designada expresamente por la empresa adjudicataria del Contrato y aceptada por el Ayuntamiento 
que tenga capacidad suficiente para: 
 
- Ostentar la representación del Adjudicatario cuando sea necesaria su actuación o presencia, así 
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en 
orden a la ejecución y buena marcha de los trabajos.  
 
- Organizar la ejecución de los trabajos e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas.  
 
- Colaborar en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos.  
 
El Ayuntamiento podrá recabar del Adjudicatario la designación de un nuevo Delegado y, en su 
caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.  
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12.- SERVICIOS E INSTALACIONES AFECTADAS 
  
Corresponde al Adjudicatario la obtención de todos los datos de los servicios municipales y no 
municipales, de instalaciones existentes en la zona de los trabajos. Todos los trabajos de campo 
se realizarán adoptando las máximas precauciones en orden a evitar cualquier daño o afección a 
dichos servicios e instalaciones.  
 
Es obligación del Adjudicatario avisar con suficiente antelación a las Empresas de Servicios, del 
comienzo y desarrollo de los trabajos, requiriendo, cuando fuera necesario, la presencia de 
vigilantes.  
 
En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el Adjudicatario ejecute, se produzcan 
daños a los servicios e instalaciones existentes y que de dichos daños se derive algún tipo de 
responsabilidad, ésta será asumida por el Adjudicatario, siendo a su cargo las indemnizaciones a 
que hubiera lugar.  
 
 

13.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS  
 
Corresponde al Adjudicatario la obtención de todas las autorizaciones y licencias tanto oficiales 
como particulares, que se requieran para la realización de los trabajos contratados, sin que por ello 
tenga derecho a reclamar contraprestación alguna.  
 
 

14.- PLAZO DE EJECUCION Y PLAN DE OBRAS  
 
El plazo máximo establecido para la ejecución de la totalidad de las obras recogidas en el 
Presupuesto es de TRES MESES, y no serán valorados plazos de ejecución inferiores al máximo 
exigido. 
 
  

15.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
 
En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el contratista deberá facilitar un Plan de Seguridad 
y Salud con el contenido mínimo establecido en el mencionado Real Decreto, y basado en los 
trabajos a realizar. Asimismo, deberán seguirse en todo momento las indicaciones del coordinador 
en materia de seguridad y salud, designado por el Ayuntamiento.  
 
El Adjudicatario será responsable directo de perjuicios de tipo civil, penal o económico que se 
pudieran producir tanto al Municipio de Elvillar de Álava como a peatones, vehículos, servicios o 
fincas, como consecuencia de los trabajos a él encomendados, por lo que deberá adoptar cuantas 
medidas de seguridad sean precisas para alcanzar el conveniente nivel de protección, además de 
las que expresamente le sean impuestas. 

Durante la ejecución de las obras, se realizarán las operaciones precisas en orden a que las 
interferencias sobre el tráfico y circulación peatonal sean las mínimas, estableciendo los elementos 
de protección y señalización a tal efecto.  
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16.- SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS  
 
El Adjudicatario deberá colaborar con la Dirección de Obra en el seguimiento de las mismas, así 
como en la realización de cuantos informes y gestiones sean necesarias para conseguir el buen fin 
de las obras.  
 
Finalmente, al término de las obras el Adjudicatario facilitará una colección completa de planos “as 
Built” de la totalidad de las obras.  
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Anexo 1  
 
Además de cumplir en su totalidad los requerimientos técnicos exigibles para los materiales 
descritos en el proyecto; para los productos ofertados, no prescritos y equivalentes, se presentarán 
los certificados y ensayos necesarios para el cumplimiento del mismo y que se incluyen en la 
siguiente tabla CERTIFICADOS Y ENSAYOS EMITIDOS POR UNA ENTIDAD ACREDITADA  

 
 

INFORMES DE ENSAYOS O CERTIFICADOS EMITIDOS O APROBADOS POR UNA ENTIDAD ACREDITADA 
POR ENAC O EQUIVALENTE EUROPEO SOBRE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES 

1 
UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 2006/95/CE, sobre cualificación de la 
seguridad de módulos fotovoltaicos 

 

2 
UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de características 
para los módulos fotovoltaicos 

 

3 
UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. 
Cualificación del diseño y homologación 

 

4 UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicaciones terrestres. 
Cualificación del diseño y aprobación de tipo 

 

5 UNE-EN 62108. Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). Cualificación del 
diseño y homologación 

 

6 
Estructura tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 14713 (partes 1, 
2 y 3) y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirán con los mínimos exigibles en la norma 
UNE-EN ISO 1461. 

 

7 
UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de sistemas 
fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales. 

 

 
8 

UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para 
la medida del rendimiento. 

 

9 IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive 
photovoltaic inverters. 

 

 
  



 
 
 
 
 

11 
 

Tablas de verificación de los Informe de ensayos o Certificados emitidos por el fabricante de los 
paneles solares o entidad acreditada. 

 
 

INFORME DE ENSAYOS O CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE DEL PANEL SOLAR O 
ENTIDAD ACREDITADA  

1 Marcado CE: Declaración de conformidad, tanto del panel como de sus elementos integrantes. 
(Propio de la empresa) 

 

2 IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, UL 1703, UL 61730 
 

3 IEC 62804, PID  

4 IEC 62716, Corrosión de niebla salina  

5 IEC 61215-2:2016, Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre  

6 ISO 11925-2 (Class E), Combustibilidad  

7 IEC 62782, Carga Dinámico Mecánica  

8 AS4040.2 NCC 2016, Carga de viento cíclica  

9 ISO 14001:2004, ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007  

 
 
  


	1.- ANTECEDENTES
	2.- OBJETO
	3.- ALCANCE DE LA ACTUACIÓN
	4.- CAPACIDAD DE OBRAR
	5.- CONSIDERACIONES GENERALES
	6.- REGLAMENTACION Y NORMAS
	7.- REQUISITOS DE LOS MATERIALES
	8.- CERTIFICACION DE PRESTACIONES
	9.- PLAZO DE GARANTIA
	10.- VERIFICACIONES Y ENSAYOS
	11.- ADJUDICATARIO Y SU DELEGADO
	12.- SERVICIOS E INSTALACIONES AFECTADAS
	13.- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
	14.- PLAZO DE EJECUCION Y PLAN DE OBRAS
	15.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
	16.- SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

		2023-06-27T13:29:17+0200
	ENRIQUE


		2023-06-27T13:29:41+0200
	IZASKUN GARCIA ZORZANO - 16595443T




