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1. MEMORIA

1.1. Objeto

El objeto del presente pliego es recoger todos los requerimientos técnicos minimos para llevar a cabo
la adjudicacién de los trabajos necesarios para la reforma de la instalaciéon hidrdulica del sistema de

climatizacion de la planta 2 del Pabelldbn Makua del Hospital Universitario de Basurto.

1.2. Antecedentes

Este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es de aplicacion a todo el contenido que forme parte
del capitulo del anteproyecto, definido en este documento y deberd tenerse en cuenta para la

posterior realizacion del Proyecto Especifico.

La reforma de la instalacién hidraulica del sistema de climatizacion se llevard a cabo en la planta 2

del Pabellén de Makua, en el Hospital Universitario de Basurto.

En la actualidad, las habitaciones de la planta 2 del Pabelldn de Makua disponen de un sistema de
climatizacion a “dos tubos”, que se completa con una serie de unidades terminales distribuidas segun

plano anexo, existiendo regulacién a través de vdalvula.

1.3. Sistema de Climatizacion propuesto

Debido al estado avanzado de corrosidon de las tuberias de distribucion, se indica a continuacion el

alcance de los frabajos a realizar en este expediente:
% Vaciado y desmontaje de la instalacion de tuberia de acero existente.
% Reposicion de la instalacion hidrdulica en tuberia de cobre de nuevo rutado desde el inicio del

ramal del circuito, hasta las unidades terminales (incluyendo tuberia, valvuleria, aislamiento,
etc), manteniendo la regulacién existente.

®,
*

» Llenado de la instalacion, incluida prueba de presidén segun normativa vigente.

OBRA CIVIL

Para poder llevar a cabo la ejecucién de la instalacion de climatizacién, se realizardn una serie de
trabajos de obra civil descritos en el presente apartado.
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e Proteccion del mobiliario y limpiezas diarias.
e Desmontajes y/o reforma de falso techo registrable y no registrable (*).

e Gestidon de RCDs y Residuos Peligrosos.

e Albanileria: Se realizard apertura de huecos y posterior sellado en tabiques interiores, exteriores y

forjados, por donde discurren las instalaciones hidrdulicas actuales.

e Seredlizard trabajos de pintura en todas las zonas afectadas.
Estard incluida toda la instalacion eléctrica, hidrdulica y obra civil asociada a la instalacion propuesta

y la retirada completa de la instalacién antigua no necesaria. Parte de las intervenciones se realizardn

en horario nocturno.

2. PRESENTACION MEMORIA TECNICA

Para la contfratacién de los trabajos de reforma de la instalacion hidrdulica del sistema de
climatizacion de la planta 2 del pabellén de Makua, las empresas licitadoras deberdn presentar a la
OSl Bilbao Basurto una memoria técnica con una propuesta detalle de la instalacién y que servird
para la valoracion técnica de las ofertas. La extensidn mdxima de la memoria técnica serd de 20

pdginas.

3. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria de las obras deberd adoptar cuantas medidas y precauciones sean

necesarias para evitar peligros y accidentes al trabajador.

Estard obligada al cumplimiento de todas aquellas disposiciones reglamentarias vigentes en esta
materia. A efectos de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales se entenderd que la empresa
instaladora es responsable directa de todos aquellos accidentes que puedan producirse durante la

ejecucion de los trabajos objeto de licitacién.

En el caso de que se lleven a cabo subcontrataciones durante las obras, deberdn realizarse segun lo

establecido en el arficulo 210 de la LCSP.

0<] Avda. Montevideo, 18, pdg. 3 de 8 pags. ; '-:.'f’,
48013 BILBAO (BIZKAIA) g

concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

DEPARTAMENTO DE SALUD



mailto:concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

Osakidetza

Reforma de la instalacién hidrdulica del
sistema de climatizacién de la planta 2,
BILBO-BASURTUKO Pabellén Makua. OSI Bilbao Basurto

ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA EXp 2024/00930
ORGANIZACION SANITARIA INTEGRADA
BILBAO-BASURTO

4. PERMISOS Y LICENCIAS.

La empresa adjudicataria deberd obtener a su cargo todos los permisos y licencias necesarios para
la ejecucién de la obra, asi como la oportuna autorizacion para su puesta en marcha si esta fuese

necesaria.

5. ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

La empresa adjudicataria estard obligada al suministro e instalacién de todos los equipos y materiales
reflejados en su oferta técnica, quedando incluidos en este capitulo aquellos materiales auxiliares y
complementarios, normalmente no especificados en la propia oferta, pero imprescindibles para el

correcto montaje y funcionamiento de las instalaciones.

Los materiales y equipos a suministrar serdn nuevos y ajustados a la calidad exigida, con marcado
CE, salvo en aquellos casos que se especifique taxativamente el aprovechamiento del material

existente y previo consentimiento por parte de la propiedad.

Las empresas propondrdn en su oferta, una memoria de calidades de los materiales a instalar, y en
cualquier caso deberdn de cumplir con lo establecido en la reglamentacion vigente.

En los precios ofertados por la empresa instaladora estard incluida la mano de obra y medios auxiliares
necesarios para el montaje y pruebas, asi como el tfransporte. También se incluirdn los desmontajes

de instalaciones existentes y su fraslado a vertedero si esto fuese necesario.

La empresa dispondrd para la realizacién y coordinacién de los trabajos de un Técnico competente
responsable ante El Hospital Universitario de Basurto, que tendrd la misidén de representar y coordinar
a los técnicos y operarios que lleven a cabo los trabajos tanto de proyecto como de ejecucién de la

instalacion.

Este técnico estard disponible para el Servicio de Mantenimiento de la OSI Biloao Basurto, cada vez
que se demande una reunién de seguimiento y dispondrd de autoridad suficiente para tomar

decisiones sobre Ia misma en nombre de su empresa.

En su oferta econdmica, las empresas instaladoras deberdn incluir todos aquellos trabajos que
consideren oportunos en concepto de albadileria (rozas, bancadas, zanjas, pasos de muro, huecos

registrables para montantes verticales etc.) Resumiendo, los trabajos objeto de esta contratacion
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alcanzardn el objetivo de redlizar una obra completamente terminada, con sus instalaciones

probadas, legalizadas y en funcionamiento.

6. PLANIFICACION, COORDINACION Y PLAZO DE ENTREGA

Una vez formalizado el contrato, la empresa adjudicataria presentard a la OSI Bilbao Basurto, el
proyecto de ejecucién, en el cual deberdn figurar los planos esquemas definitivos, asi como el detalle

de las ayudas necesarias para ejecucidén y montaje.

En el momento del visto bueno por parte del Servicio de Infraestructuras al proyecto se fijard por

ambas partes, el calendario de ejecucion de las distintas fases de la instalacién.

El plazo maximo de entrega serd de 16 semanas desde el acta de replanteo.

Junto con el proyecto de ejecucién, la empresa adjudicataria presentard una planificaciéon
detallada de los trabajos de manera que se comprometerd por escrito a la realizacion de los trabajos
de manera que no interfiera en el funcionamiento normal del centro, prestando especial interés a

garantizar que pueda mantenerse la actividad.

Si fuese necesaria la contratacion de una Coordinacién de Seguridad y Salud para llevar a cabo la

supervision de los trabajos, esta correria a cargo de la OSI Bilbao-Basurto.

7. ENTREGA DE LA INSTALACION.

Una vez terminada la instalacion y readlizada la puesta en marcha la instalacién, la empresa
adjudicataria procederd a la identificacion de sus partes, para ello, deberd colocar los rétulos,
etiquetas, sefalizaciones y placas de caracteristicas técnicas necesarias, de modo que se permita

identificar los componentes de la instalacién con los planos definitivos de montaije.

Una vez realizadas las pruebas del apartado anterior con resultado satisfactorio se preparard una

documentacién de apoyo para el uso de la instalacién que dispondrd al menos de:

Dos ejemplares encarpetados y con soporte informdtico de todos los planos y esquemas definitivos

de la instalacién, asi como de la memoria descriptiva.
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Junto a estas recomendaciones la empresa entregard al servicio de mantenimiento todos los
boletines, certificados y proyecto requerido para la legalizacién de la instalaciéon, ocupdndose asi

mismo de los tfrdmites ante el Departamento de Industria si esto fuera necesario.

Se incluird, ademads:

7
*

Manual de operacién y mantenimiento de los equipos.

7
L X4

Hoja original de la garantia.

7
*

Esquema eléctrico.

®,
*

» Esquema de principio de la instalacién realizada.

8. PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION.

Se establecerd un plazo minimo de garantia de un ano a partir de la recepcion provisional de la
instalacion por parte de la OSI Bilbao Basurto de todos los materiales e instalaciones objeto del

presente pliego.

Mientras dure el plazo de garantia serd responsabilidad de la empresa adjudicataria la reparaciéon
de todas las averias que se produzcan como consecuencia de materiales defectuosos o defectos

de instalacion, asi como aquellas que tengan lugar en el transcurso normal de explotacién.
La empresa adjudicataria se hard responsable de la posible mala calidad del material o montaje

realizado durante el franscurso de la instalacién sin que pueda declinar dicha responsabilidad en los

suministradores de las materias primas o fabricantes de cualquier tipo.

9. PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto mdaximo de licitacién asciende a la cantidad de 50.000,00 € IVA NO INCLUIDO

I1z./Fdo. Inaki Sdez Larrucea

Instalazioen mantentze-lanetako arduraduna
Responsable Mantenimiento de Instalaciones
Azpiegitura eta Ekipamenduetako Zerbitzua
S° Infraestructuras y Equipamientos
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