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1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

1.1 – Definición 
 

El objeto de la contratación pretende cubrir las necesidades de gestión y conservación de diversas 
instalaciones del Hospital Santa Marina, con arreglo a las especificaciones descritas en el presente 
pliego de prescripciones técnicas.  
 

1.2 - Contenido de la prestación 
 

El objeto del contrato lo constituyen 15 lotes descritos en el punto 2.1 del presente PBT. 
 

NO existe la obligatoriedad de presentación por parte de las empresas licitadoras a la totalidad de 
todos los lotes. 
 
1.3 - Presentación de ofertas 

 
Las empresas licitadoras deberán presentar la oferta en un documento PDF no escaneado tamaño 

DINA4, con el tipo de letra “Times New Roman”, cuerpo 12 e interlineado 1,5. No podrá exceder de 40 
páginas. 
 

 
2. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS LOTES 

 

2.1 - Lotes y precios máximos 
 

El objeto del contrato lo constituyen 15 lotes con los siguientes importes máximos anuales: 
 
LOTE Nº 1: Gestión de residuos no sanitarios. 7.930 € 

 
LOTE Nº 2: Gestión de residuos peligrosos. 909 € 
 
LOTE Nº 3: Centros de transformación. 1.960 € 
 
LOTE Nº 4: Grupo electrógeno. 1.224 € 

 
LOTE Nº 5: Sistema de Alimentación Ininterrumpida. 1.265 € 
 
LOTE Nº 6: Protección Contra Incendios. 6.500 € 
 
LOTE Nº 7: Desinsectación, desratización y control de plagas. 2.970 € 
 
LOTE Nº 8: Equipamiento para trabajos en altura y de las líneas de vida. 1.700 € 
 
LOTE Nº 9: Control higiénico sanitario de aguas. 6.500 € 
 
LOTE Nº 10: Timbres de llamada. 3.386 € 
 
LOTE Nº 11: Servicios de Higiene. 3.840 € 
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LOTE Nº 12: Jardinería. 12.000 € 
 
LOTE Nº 13: Equipos de aire acondicionado y extracción de aire. 1.900 € 
 
LOTE Nº 14: Puertas automáticas. 2.500 € 

 
      LOTE Nº 15: Red de saneamiento. 1.500 € 
 

 

LOTE Nº1 7.930,00 €

LOTE Nº2 909,00 €        

LOTE Nº3 1.960,00 €     

LOTE Nº4 1.224,00 €     

LOTE Nº5 1.265,00 €     

LOTE Nº6 6.500,00 €     

LOTE Nº7 2.970,00 €     

LOTE Nº8 1.700,00 €     

LOTE Nº9 6.500,00 €     

LOTE Nº10 3.386,00 €     

LOTE Nº11 3.840,00 €     

LOTE Nº 12 12.000,00 €  

LOTE Nº 13 1.900,00 €     TOTAL ANUAL 56.084,00 €

LOTE Nº 14 2.500,00 €     

LOTE Nº 15 1.500,00 €     

 
 

 
A todos los efectos se entenderá que el precio estimado como máximo por la Administración 

comprende todos los gastos directos e indirectos que la empresa adjudicataria debe realizar para la 
normal ejecución del contrato, y toda clase de tasas, impuestos (excepto IVA) y licencias. 

 

2.2 – Visita a las instalaciones. 
 

Será condición indispensable para la presentación de ofertas, la visita a las instalaciones del Hospital 
Santa Marina al objeto de realizar la comprobación in situ de dichas instalaciones, acordando fecha y hora 
con la persona técnica responsable de hospital, siendo motivo de exclusión la ausencia de visita a las 
instalaciones del Hospital Santa Marina.  
 

Se facilita información de contacto de las personas responsables al objeto de poder concertar con las 
mismas una visita a las instalaciones del Hospital con la intención de que las empresas ofertantes puedan 
contar con la información suficiente a la hora de formular una posible oferta de licitación. 
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Nº 
LOTE 

DESCRIPCIÓN 
PERSONA 
RESPONSABLE 

TLNO 
CONTACTO 

EMAIL 

  1 Gestión de residuos no sanitarios José Antonio Medina 944006927 joseantonio.medinamunoz@osakidetza.eus 

  2 Gestión de residuos peligrosos José Antonio Medina 944006927 joseantonio.medinamunoz@osakidetza.eus 

  3 Centros de transformación José Antonio Medina 944006927 joseantonio.medinamunoz@osakidetza.eus 

  4 Grupo electrógeno José Antonio Medina 944006927 joseantonio.medinamunoz@osakidetza.eus 

  5 Sistema de Alimentación Ininterrumpida José Antonio Medina 944006927 joseantonio.medinamunoz@osakidetza.eus 

  6 Protección Contra Incendios José Antonio Medina 944006927 joseantonio.medinamunoz@osakidetza.eus 

  7 
Desinsectización, desratización y control 
de plagas 

José Antonio Medina 
944006927 

joseantonio.medinamunoz@osakidetza.eus 

8 
Equipamiento para trabajos en altura y las 
líneas de vida 

José Antonio Medina 944006927 joseantonio.medinamunoz@osakidetza.eus 

9 Control higiénico-sanitario de agua Silvia Montero 944006939 silvia.monteromosteiro@osakidetza.eus 

10 Timbres de llamada José Antonio Medina 944006927 joseantonio.medinamunoz@osakidetza.eus 

11 Servicios de Higiene José Antonio Medina 944006927 joseantonio.medinamunoz@osakidetza.eus 

12 Jardinería. José Antonio Medina 944006927 joseantonio.medinamunoz@osakidetza.eus 

13 
Equipos de aire acondicionado y 
extracción de aire 

José Antonio Medina 944006927 joseantonio.medinamunoz@osakidetza.eus 

14 Puertas automáticas José Antonio Medina 944006927 joseantonio.medinamunoz@osakidetza.eus 

15 Red de saneamiento José Antonio Medina 944006927 joseantonio.medinamunoz@osakidetza.eus 
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS LOTES. 

  
  Para los lotes Nº3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14 y 15 se deberá de tener en cuenta los siguiente: 
 

La empresa adjudicataria deberá emplear el GMAO (Gestión del Mantenimiento Asistido por 
Ordenador) corporativo de Osakidetza, una herramienta que facilitará las diferentes gestiones de 
mantenimiento, para el seguimiento y control de todas las actividades y responsabilidades derivadas del 
contrato, así como para la elaboración de informes. 

 
Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario tendrá la responsabilidad de mantener actualizada 

la información contenida en el GMAO corporativo de Osakidetza, informando activamente de las altas y bajas 
de equipos que en ámbito de sus responsabilidades surgieran durante del desarrollo del contrato, por lo que, 
entre otras cuestiones, podrá visualizar y adjuntar documentación de equipos, visualizar mantenimientos 
preventivos, crear avisos correctivos, notificar ordenes de trabajo etc. con el fin de mantener una trazabilidad 
y registro de las intervenciones realizadas sobre los equipos/instalaciones. 

 
El procedimiento y estructura a través del cual se transmitirá dicha información estará adaptada a 

los estándares definidos por Osakidetza. El Hospital Santa Marina ofrecerá a la empresa adjudicataria la 
formación del sistema de gestión del mantenimiento corporativo de Osakidetza.  

 
 
 

LOTE Nº 1: Gestión de Residuos no sanitarios. 
 

Objeto: 
 

El objeto de la contratación consiste en el servicio de gestión de residuos de papel /cartón, el de 
residuos mixtos (residuos de construcción y demolición). 
 

 Características técnicas del servicio de gestión de residuos de papel y residuos mixtos: 

Dicha gestión comprende aquella asociada a los procesos de recogida, transporte extracentro, 
almacenamiento en centro de trasferencia y finalmente la gestión de los distintos tipos de residuos con 
adecuado tratamiento y eliminación final. 
 

Para la realización del servicio se dispondrán en las instalaciones del Hospital Santa Marina de los 
siguientes elementos: 
 

 1 Compactador de papel/cartón con capacidad mínima de 20 m3. 
 1 Contenedor de residuos mixtos con capacidad mínima de 7 m3 con tapa. 

 
Será imprescindible que la empresa adjudicataria cuente con autorización de Gestor de recogida y 

transporte emitida por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 
 

De los residuos entregados se emitirán los correspondientes documentos de seguimiento y control 
de entrega en planta de valorización autorizada y/o en su defecto de vertedero si no fuera técnica o 
económicamente viable su valorización. 
 

El abono de los residuos recogidos de papel/cartón se determinará de acuerdo a precios de 
mercado. 
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 Compactador de papel / Cartón: 
 
Precios máximos: 

 Alquiler mensual de contenedor:   235 euros/ mes   

 Retirada:   130 euros                                      
 
Estimaciones de consumo en 1 año: 

 12 meses alquiler:   2.820 euros /mes   

 7 retiradas:   910 euros                     

 TOTAL: 3.730 euros.           
        

 Residuos Mixtos. Contenedor mixto de obra: 
 
Precios máximos: 

 Retirada:   300 euros                                      
      
      Estimaciones de consumo en 1 año: 

 14 retiradas:   4.200 euros     

 TOTAL: 4.200 euros.                  
              

Importe Máximo Total Residuos de papel y Residuos Mixtos: 7.930 euros.                  

 
 
 

LOTE Nº 2: Gestión de Residuos peligrosos 
 

El servicio a contratar tiene como finalidad la gestión externa de los residuos peligrosos no incluidos 
en el ámbito del Decreto 21/2015 de Gestión de Residuos Sanitarios en la CAPV, que se generen en el 
Hospital Santa Marina, entendiéndose como tales: las mezclas de disolventes no halogenados: xilenos, 
alcoholes y formoles, residuos de rayos X, envases a presión contaminados y cualquier otro residuo 
químico en estado líquido o sólido y otros peligrosos no sanitarios. 
 

Para el cumplimiento del objeto de la contratación la empresa adjudicataria se encargará de: 
 

 La retirada de los diversos residuos peligrosos tales como envases contaminados, residuos 
de rayos x, envases a presión… para lo cual será obligatorio su retirada al menos 2 veces año. 

 
Dicha gestión comprende los procesos de recogida y carga, transporte extra centro, almacenamiento 

intermedio hasta su tratamiento y eliminación. 
 

Dicha gestión se realizará según técnica de gestión avanzada que persiga los siguientes objetivos 
principales: eliminación de riesgos para la salud y el medio ambiente que pudieran derivarse de los 
residuos producidos, y la prestación de un eficaz servicio que mejore la calidad del mismo. 
 

El presente Pliego recoge las prescripciones técnicas que regirán la contratación de los servicios de 
gestión extra centro de los residuos citados que incluye: 

· Recogida y carga de los productos en el almacén final. 
· Transporte externo. 
· Almacenamiento extra centro. 
· Trazabilidad desde la recogida hasta la planta de tratamiento 
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· Tratamiento de los residuos. 
· Eliminación y neutralización. 
· Registro y elaboración de documentos pertinentes para seguimiento y control de 

Osakidetza y de la autoridad competente. 
Toda la gestión habrá de estar acorde con la legislación vigente. 

 
Recogida de residuos 

 
La recogida de residuos se deberá realizar en el Hospital Santa Marina retirando los contenedores, y 

sustituyendo éstos por otros vacíos y limpios. 
 

La empresa adjudicataria se responsabilizará de los contenedores, sustituyendo estos en caso de 
deterioro, así como en el caso de que no tenga la higiene adecuada. 
 

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la utilización de sus propios medios a emplear en 
la carga de los productos (traspaleta, carretilla, fenwick…). 
 

La empresa adjudicataria suministrará los contenedores adecuados para cada tipo de residuos, con 
el etiquetado correspondiente actualizado, para registro y control de su trazabilidad. El coste será por 
cuenta de la empresa adjudicataria. 
 

Asimismo, los contenedores deberán contar con una hoja de registro en la cual queden reflejados 
los siguientes conceptos: fecha de inicio de recogida y fecha de retirada. 
 

Dicho registro será rellenado por la persona responsable designada por el Hospital Santa Marina. 
 

Frecuencia de retirada 
 

Se establecerán de acuerdo con las necesidades, pero siempre cumpliendo los mínimos regulados 
por la normativa vigente sobre la frecuencia con que han de retirarse de su almacén, los citados residuos. 
 

Si bien, por las distintas casuísticas que puedan surgir y por picos de producción, podrán solicitar la 
evacuación de los mismos en cualquier momento siempre que la capacidad de almacenamiento normal 
pueda ser superada. 
 

Garantías de cesión y tratamiento 
 

Las empresas licitadoras deberán tener autorización en la Comunidad Autónoma del País Vasco para 
el tratamiento y/o transporte de los tipos de residuos objeto del concurso. Deberán incluirse en la oferta 
dichas autorizaciones expedidas por el Gobierno Vasco. 
 

El proceso de transferencia de los residuos se efectuará previa firma y entrega del Contrato de 
Tratamiento (anteriormente llamado Documento de Aceptación) de los mismos por parte de la empresa 
adjudicataria. Se guardará registro y se tramitará toda la documentación oportuna para la autoridad 
competente (IKS) actuando la adjudicataria como EGD (Entidad Gestora Delegada) del Hospital. 
 

Transporte de residuos a almacenes de transferencia o plantas de tratamiento. 
 

En aquellos residuos que tengan consideración de mercancías peligrosas, la empresa adjudicataria 
asumirá las responsabilidades de Expedidor, Cargador, Transportista ,Descargador y la figura del consejero 
de seguridad, de acuerdo con lo indicado en el ADR ( Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de 
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Mercancías Peligrosas por Carretera ) y RD 97/2014, por el que se regula las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español de los residuos objeto del expediente e indicará 
en su propuesta el permiso como transportista de residuos tipo, objeto del presente concurso dentro de 
la comunidad autónoma del País Vasco. 

Deberá incluir en la oferta el número previsto y características técnicas de los vehículos para el 
transporte de los residuos a almacenes de transferencia o a plantas de tratamiento y la ubicación de estos 
establecimientos indicando si son de su propiedad o en qué régimen se explotan y sus características 
técnicas generales. 
 

Los vehículos y el personal dedicados al transporte de estos residuos deberán cumplir con la 
normativa referente al transporte de mercancías peligrosas en vigor. 
 

Será imprescindible que la empresa adjudicataria presente, en la oferta, los correspondientes 
certificados y permisos que justifiquen el estricto cumplimiento de estos extremos. En caso de no 
presentar dicha documentación será excluido del concurso. Vendrá igualmente obligado a presentar la 
misma documentación cuando se produzcan incorporaciones de nuevos/as conductores/as o la puesta en 
servicio de nuevos vehículos. 

Todas las actuaciones de control extra centro por parte de la Administración del Estado o de la 
Comunidad Autónoma serán de responsabilidad exclusiva de la empresa adjudicataria. 
 

Tratamiento de los residuos. 
 

Las empresas licitadoras deberán indicar en su oferta la planta para el tratamiento de cada tipo de 
residuo. Deberá justificarse en la oferta ubicación de dicha planta y su acreditación. En caso de que la 
planta de tratamiento sea una empresa distinta de la de la empresa licitadora, deberá presentarse el 
certificado de la planta concertada para tal fin. En todos los casos deberá ser una planta de tratamiento 
de residuos acreditada oficialmente por la autoridad competente y deberá presentarse la correspondiente 
acreditación. 
 

Cada empresa licitadora presentará una Memoria del Proceso de Tratamiento ampliamente 
descriptiva y justificativa del método que pretenda emplear, equipos que integran el proceso y 
características técnicas de los mismos, especificando homologaciones capacidades de producción, 
protocolos de mantenimiento que justifiquen su mayor disponibilidad, alternativas en caso de averías, 
etc. de tal modo que soporte el método que se pretende y refleje la garantía de cumplimiento del servicio 
a que se compromete. 
 

Acompañará a esta Memoria cuanta documentación técnica y catálogos considere de interés para el 
mejor conocimiento de la tecnología propuesta 
 

Resumen mensual de la gestión. 
 

Se presentará un Informe mensual de la gestión de residuos realizada. Contendrá como mínimo los 
datos de facturación y gestión mensuales para el seguimiento y control global del expediente en cuanto 
a kilos de residuos generados, envases consumidos, número de recogidas, etc. 
 

Permisos y licencias. 
 

Será responsabilidad de la empresa licitadora disponer de todos los permisos y licencias exigibles 
para el desarrollo de su actividad y en especial de la autorización del Órgano Ambiental competente para 
la gestión de residuos tóxicos y peligrosos. 
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Dispondrá igualmente de licencia y autorizaciones de apertura de las plantas de tratamiento y 
almacenes de transferencia. 
 

Previo a la firma del contrato, la empresa adjudicataria presentará dichas licencias y permisos. Si 
durante la duración del contrato fuesen exigidas otras licencias o autorizaciones, la empresa adjudicataria 
estará obligada a su obtención y presentación, sin que ello implique coste alguno para el Hospital. 

Importes máximos: 
 

 Sprays:   2,34 euros /Kilo  

 Resto residuos contaminados:    0,90 euros/Kilo  

 Retirada: 36,59 euros 
 
 
 

LOTE Nº 3: Centros de transformación 
 

Objeto: 
 

El objeto de la contratación consiste en el servicio de gestión y conservación de dos centros de 
transformación situados en el Hospital Santa Marina. 

 
 Características técnicas del servicio de gestión y conservación de los centros de transformación: 

Mantenimiento integral de los centros de transformación de energía eléctrica en 13,2kV. con dos 
transformadores. 

- C.T. Hospital: IMEFY - 630 kVA - Nº 134.114  
- C.T. Exterior hospital: ALKARGO - 630 kVA - Nº 45.267 

Este mantenimiento y conservación tendrá como objetivo primordial la consecución del mejor estado 
de conservación de las partes y elementos que conforman dichas instalaciones, asegurando el 
funcionamiento continuo y eficaz de éstas y minimizando los posibles paros como consecuencia de 
averías. Garantizará la seguridad de los edificios y sus instalaciones por personas cualificadas, así como el 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a este contrato (Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, 
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23). 

 
Revisiones: 

 
Se realizará como mínimo 1 revisión al año (incluyendo la limpieza del local y aparatos) el mismo día 

y a la hora que se acuerde con la empresa adjudicataria para no perturbar ni interrumpir la marcha normal 
de la actividad hospitalaria. 

 
Operaciones a realizar: 

 Aceites: 

Comprobación y control de envejecimiento de los aceites aislantes de los transformadores e 
interruptores incluidos en la descripción indicándose, según los resultados, la necesidad o no de que estos 
líquidos sean tratados o sustituidos en caso de que sus características no fueran adecuadas al servicio. 

 Medidas: 
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- Resistencia de la puesta a tierra de servicio y de protección 
- Aislamiento entre fases y a tierra. 
- Tensiones entre fases y a tierra en carga y en vacío 
- Intensidad de los transformadores 
- Comprobación de secciones de conductores 
- Temperaturas 
- Comprobación de la indicación de los aparatos de medida instalados. 

 Interruptores, relés y aparatos de maniobra: 

- Maniobra de apertura y cierre de los interruptores y seccionadores. 
- Pruebas de mandos mecánicos. 
- Comprobación del calibrado y ajuste de todos los elementos de protección. 
- Comprobación de enclavamientos. 
 

 Aisladores-Estructuras: 

- Purga de bornas de trafos. 
- Nivel de contaminación superficial de aisladores. 
- Comprobación del estado general de conservación de las estructuras metálicas del centro. 

 Informe técnico: 

Con cada revisión se confeccionará un informe técnico indicando los valores, defectos encontrados, su 
importancia y la forma de corregirlos. De dicho informe, se entregará una copia al Hospital Santa Marina. 

 
Este lote incluye las correspondientes inspecciones técnico-legales/obligatorias. 

 
Asistencia en averías: 
 
La empresa adjudicataria deberá mantener un compromiso de asistencia en caso de avería con servicio 
de atención las 24h/ 365 días del año. 

 Importe Máximo Total: 1.960 euros.                 

       
 

     
LOTE Nº 4: Grupo electrógeno. 

     
 Características técnicas del servicio de Mantenimiento del grupo electrógeno: 

El mantenimiento integral del grupo electrógeno SDMO V650, se deberá realizar de acuerdo con las 
siguientes operaciones específicas: 
 

 Verificar estado de filtros de aire 

 Verificar nivel de líquido refrigerante y rellenar a nivel si procede 

 Verificar estado de los soportes anti vibratorios 

 Verificar controles de temperatura y presión de aceite 

 Verificar estanqueidad circuitos aire, aceite y combustible 

Motor básico Verificar sistema de caldeo (resistencia y tensión auxiliar) 

 Verificar estanqueidad / fugas de bomba de agua 

 Engrase eventual complementario 

 Verificar estado de manguitos de líquido refrigerante 

 Verificar estado de latiguillos de gasoil 

 Verificar estado correas motor 
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 Verificar estado del escape 

 Sustitución aceite motor 

Motor plus Sustitución filtros de aceite 

 Sustitución filtros de gasoil 

 Sustitución pre filtro de gasoil (si lo lleva) 

 Verificar apriete de las conexiones 

Alternador Verificar estado del acoplamiento motor-alternador 

 Verificar cableado y conexiones de potencia 

 Verificar valores de tensión y ajustar si fuera necesario 

 Verificar operatividad relés, contactores y elementos auxiliares 

Cuadro de control Verificar funcionamiento de dispositivos de seguridad y de control 

 Verificar funcionamiento de órdenes que gestionan la maniobra 

 Inspección de las conexiones 

 Verificar estado exterior baterías 

Baterías básico Rellenar a nivel electrolito de baterías 

 Verificar operatividad del alternador de carga 

 Verificar operatividad del cargador estático - tensión auxiliar 

Baterías plus Verificar nivel de tensión 

 Verificar nivel densidad de los vasos 

Pruebas en vacío Duración máxima 15 minutos 

Pruebas conmutación red-grupo Duración máxima 15 minutos 

Informe de mantenimiento Informe completo de la intervención 

 
Revisiones: 

 
Se realizará como mínimo 2 revisiones al año (mayo y noviembre). 
 

Importe Máximo Total: 1.224 euros.                 
 
 
 
 

LOTE Nº 5: SAI (Sistema de alimentación interrumpida). 
     

 Características técnicas del mantenimiento del SAI (Sistemas de alimentación ininterrumpida): 

Mantenimiento integral del equipo SAI siguiente: 

 Modelo: Delta HPH-30K-BN 

El mantenimiento integral comprende una revisión anual del SAI y sus baterías verificando lo 
siguiente: 

 Verificación y ajuste de parámetros eléctricos de equipo 
 Verificación de alarmas 
 Pruebas de funcionamiento de rectificador 
 Pruebas de funcionamiento de inversor 
 Pruebas de funcionamiento de bypass 
 Pruebas de funcionamiento y estado de las baterías 
 Limpieza del equipo 

 

La empresa adjudicataria en cada revisión emitirá un informe de las mediciones comprobadas, las 
partes revisadas, ajustes realizados y recomendaciones si las hubiere. 
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Revisiones: 
 

Se realizarán 2 revisiones al año. (mayo y noviembre). 

Importe Máximo Total: 1.265 euros.        

 
 

LOTE Nº 6: Protección contra incendios. 
 

Objeto: 
 

El objeto de la contratación consiste en el servicio de mantenimiento de medios de protección contra 
incendios para el Hospital Santa Marina. 
 

La empresa adjudicataria se compromete a realizar el mantenimiento de los sistemas de Protección 
Contra Incendios (PCI) de las instalaciones del Hospital Santa Marina, incluidas las salas técnicas situadas 
fuera del edificio principal. 
 

La empresa adjudicataria cumplirá con los requisitos exigidos en el Real Decreto 513/2017 de 22 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y 
concretamente con su Anexo III, en lo referente a empresas instaladoras y mantenedoras de equipos y 
sistemas de protección contra incendios, debiendo acreditar obligatoriamente la condición de empresa 
mantenedora por disponer de medios técnicos adecuados, así como los requisitos de cualificación de los 
operarios mantenedores.  
 

Las instalaciones y equipos afectados son los siguientes: 

 SOLFWARE CTRL. CENTRAL DE DETECCIÓN 

 BIES 

 2 CENTRALES DETECCIÓN NOTIFIER 

 DETECCIÓN 

 PULSADORES 

 SIRENAS 

 HIDRANTES 

 EXTINCIÓN INFORMÁTICA 

 EXTINCIÓN CENTRO TRANSFORMACIÓN 

 EXTINCIÓN ALMACÉN PLTA SÓTANO 

 EXTINCIÓN COCINA 

 SEÑALIZACIÓN 

 EXTINTORES 

 COLUMNA SECA 

 PUERTAS CONTAFUEGOS 

Características técnicas de las operaciones a realizar en las labores de mantenimiento en los 
sistemas de PCI: 

 
SISTEMA DE BIES  

 
TRIMESTRALMENTE  

 Comprobación de posición correcta de válvulas 
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 Fugas de agua a simple vista  

 Estado de cristales  

 Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos 

 Comprobación por inspección de un tercio de las BIES procediendo a desarrollar la  
               manguera en toda su extensión accionando la lanza 

 Comprobación de la presión y estado de manómetros  

ANUALMENTE  

 Desmontar las mangueras y probarlas en lugar adecuado  

 Comprobación del funcionamiento de las lanzas en las distintas posiciones 

 Comprobación del estado de juntas y racores 

 Prueba del conjunto del sistema 

CADA CINCO AÑOS  

 Prueba hidráulica de las mangueras a 15 kg/cm2.  A realizar durante el año 2025.  
 

CENTRALES NOTIFIER  
 

TRIMESTRALMENTE  
 

 Estado de la central:  

- Indicadores ópticos  
- Indicadores luminosos  
- Estado de las Baterías 

 Estado y funcionamiento de los detectores 

 Comprobación de corte de válvula de gas 

 Realización y prueba de maniobras auxiliares 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS  
 

TRIMESTRALMENTE  

 Comprobación del funcionamiento de la instalación  

 Activación de un detector por lo menos en cada zona 

 Sustitución de pilotos, fusibles, etc.  

 Limpiar bornas de acumuladores.  

 Limpieza de detectores que estén al 60% de suciedad  

ANUALMENTE  

 Verificación de la totalidad de la instalación activando los detectores 

 Limpieza de la central y accesorios 

 Limpieza y reglaje de relés 

 Regulación de tensión e intensidades  

 Verificación de los equipos de transmisión de alarma  

 Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro 

 Limpieza de detectores 
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PULSADORES  
 

TRIMESTRALMENTE  

 Estado de los cristales 

 Activación 

 Accesibilidad y señalización 

SIRENAS  
 

TRIMESTRALMENTE  

 Correcto funcionamiento 

 
SISTEMA DE HIDRANTES EXTERIORES  

 
TRIMESTRALMENTE  

 Comprobación de la buena accesibilidad de los equipos 

 Comprobación del equipo auxiliar de los hidrantes 

 Comprobación de los caudales y presiones en el punto hidráulicamente más   
               desfavorable de la red 

                              CADA CINCO AÑOS  

 Las mangueras se deben someter a una prueba hidráulica a 15 kg/cm2. A realizar  
               durante el año 2025.  

 

SISTEMA DE EXTINCIÓN POR FE-13. (INFORMÁTICA)  
 

TRIMESTRALMENTE  

 Funcionamiento del sistema 

 Activación de detectores 

 Activación pulsadores de disparo 

 Activación de electro-válvulas 

 Presión de manómetro 

 Limpieza de componentes 

SISTEMA DE EXTINCIÓN POR GASES INERTES (ARCHIVO GENERAL Y TRANSFORMADORES)  
 

TRIMESTRALMENTE  

 Funcionamiento del sistema 

 Activación de detectores 

 Activación pulsadores de disparo 

 Activación de electro-válvulas 

 Presión de manómetro 

 Limpieza de componentes 
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SISTEMA DE EXTINCIÓN POR ESPUMA (COCINA)  
 

TRIMESTRALMENTE  

 Comprobar el estado general del sistema 

 Verificación de la presión de los manómetros 

 Verificar que los precintos y sellos están intactos 

 La etiqueta de mantenimiento o el certificado está en su lugar 

 Verificar que no existen daños físicos aparentes o condiciones que impidan su  
               funcionamiento 

 Comprobación de que los difusores se encuentran en buen estado y libres de grasa  
               para su correcto funcionamiento 

 Comprobar la existencia y fijación de los tapones de los difusores 

 Comprobación del buen estado de la válvula 

 Comprobación del buen estado del pulsador manual 

  

 Limpieza general de los componentes, no usar detergentes agresivos ni agua caliente 
               sobre el tubo sensor 

ANUALMENTE  

 Verificación de las uniones roscadas 

 Comprobar estado del latiguillo y tuberías 

 Comprobar estado del cilindro y modo de empleo 

 Comprobar estado y limpieza del tubo detector. Para esta operación se prohíbe el  
               uso de ácidos fuertes como ácido sulfúrico, nítrico o fórmico, así como agua caliente.  

 
CADA CINCO AÑOS (a realizar durante el año 2025) 

 Retimbrado del cilindro 

 Cambio del agente extintor 

 Sustituir el tubo detector 

SEÑALIZACIÓN  
 

TRIMESTRALMENTE  

 Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado de las 
               señales. Verificación del estado de los elementos de sujeción.  

EXTINTORES  
 

TRIMESTRALMENTE  

 Accesibilidad, buen estado aparente de conservación, seguros, precintos,  
               inscripciones y manguera 

 Estado de la carga (peso y presión) y partes mecánicos (boquilla, válvula y  
               manguera) 

ANUALMENTE  

 Revisar todos los extintores aprovechando su carga 

 Pesar los extintores de CO2 
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CADA CINCO AÑOS  

 Revisar los extintores que hayan de ser retimbrados y por tres veces según I.T.C.- 
               M.I.E.A.P. 5 del reglamento de aparatos de presión. (Excluido su coste).  

 
SISTEMA DE COLUMNA SECA  

 
TRIMESTRALMENTE  

 Comprobación de la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso 

 Comprobación de la señalización 

 Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es  
               necesario) 

 Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas 

 Comprobar que las llaves de seccionamiento están abiertas 

 Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas 

 
La empresa adjudicataria realizará un mantenimiento preventivo anual de las puertas cortafuegos y 

salidas de emergencia que consistirá en la revisión de: 
 

1. Bisagras 
2. Cerraduras 
3. Manilla / tirador 
4. Antipánico 
5. Muelle cierra puertas 
6. Selector de hoja 
7. Electroimanes 
8. Junta intumescente 
9. Cerradero electrónico 
10. Automatismo 
11. Hermetismo de las hojas 
12. Golpes en hoja y marco 
13. Verificar soldaduras 
14. Hojas alabeadas 
15. Marco alabeado 

 
Será por cuenta de la empresa adjudicataria el personal técnico, la herramienta y equipos de medida 

necesarios para realizar las operaciones descritas.  
 

Después de cada revisión se cumplimentará y se hará entrega al Hospital Santa Marina de un parte 
de trabajo que será firmado por un/a responsable técnico de la empresa adjudicataria y en el que se 
anotarán las operaciones realizadas, así como el estado de la instalación.  
 

Asimismo, se presentará un informe de mantenimiento trimestral en pdf no escaneado donde se 
anotarán las revisiones realizadas y en caso necesario, las acciones correctivas que fuesen necesarias o 
conveniente realizar, tales como reparaciones, sustituciones, etc. 
 

Dichas prestaciones se realizarán al menos mediante cuatro visitas trimestrales (febrero, mayo, 
agosto y noviembre) a lo largo del año. 

Importe Máximo Total: 6.500 euros.              
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LOTE Nº 7: Desinsectación, desratización y control de plagas. 
 

Objeto: 
 

El objeto de la contratación consiste en la realización de 12 inspecciones/tratamientos anuales en las 
instalaciones del Hospital Santa Marina con una periodicidad mensual en la que se realizará un control de 
roedores (ratas y ratones) e insectos arrastrantes (cucarachas y hormigas). 
 

La empresa adjudicataria proporcionará un teléfono de contacto para posibles avisos de emergencia 
los cuales serán atendidos en un máximo de 36 horas. 

Importe Máximo Total: 2.970 euros.         

 
  

       
LOTE Nº 8: Equipos para los trabajos en altura y líneas de vida 
 

Objeto: 
 

El objeto de la contratación consiste en la revisión y certificación anual obligatoria de los diferentes 
sistemas de seguridad anti-caídas existentes en las instalaciones del Hospital Santa Marina, según circular 
24-2016 y el nuevo REGLAMENTO (UE) 2015/425 del Parlamento y del Consejo, de 9 de marzo de 2016 y 
Normas Europeas EN 795 y EN 363. 
 

 Características técnicas de los elementos de seguridad anti-caídas: 

 

o El Hospital Santa Marina cuenta con los siguientes sistemas de seguridad: 

 Punto de anclaje modelo FX 10 de la marca Igena, situados en el alero de la fachada trasera con 
números de serie comprendidos entre el 164 y el 188. 

 Línea de vida horizontal fija flexible de 16 ml marca Igena en cubierta sobre sindicatos con nº de 
serie: 00002056. 

 Línea de vida horizontal fija flexible de 10 ml marca Igena sobre la cubierta de las cocinas con nº 
de serie: 000020567. 

 Línea de vida horizontal fija flexible Uniline 40 ML con nº de serie: 000000883. Instalada el 18-04-
2007 Sobre la cubierta lateral izquierda del Hospital. 

 Línea de vida horizontal fija flexible Uniline 11 ML con nº de serie: 000000886. Instalada el 18-04-
2007 Sobre cubierta principal. 

 Línea de vida horizontal fija flexible Uniline 35 ML con nº de serie: 000000884. Instalada el 18-04-
2007 Sobre la cubierta central sobre la entrada principal. 

 Línea de vida horizontal fija flexible Uniline 95 ML. con nº de serie: 000000887. Instalada el 18-04-
2007 Sobre cubierta principal. 

 Línea de vida horizontal fija flexible Uniline 11 ML con nº de serie: 000000885. Instalada el 18-04-
2007 Sobre cubierta principal. 

 Línea de vida horizontal fija flexible de 15 ml en la caseta de ascensores (antenas), de la marca 
Latchways, con nº de serie: 37274/4. 

 
 

o Los diferentes equipos de protección individual con los que cuenta el Hospital son los siguientes: 
-  2 Arneses. 
-  1 Casco. 
-  1 Carro móvil. 
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-  1 Conector pértiga. 
-  1 Bloqueador Anti-caídas de cuerda. 
-  2 Cuerdas con absorbedor. 
-  2 Dispositivos anti-caídas para cuerda. 
-  2 Elementos con absorbedor. 

 
Los desplazamientos y kilometraje estarán incluidos en el importe del precio de adjudicación. 

 
Para la revisión de los puntos de anclaje en el alero de la fachada trasera, será necesario el uso de 

una elevadora telescópica homologada, que será facilitada y su coste correrá a cargo del Hospital Santa 
Marina. 

 
La empresa adjudicataria en cada revisión emitirá un informe de las mediciones comprobadas, las 

partes revisadas, ajustes realizados y recomendaciones si las hubiere. 
 

Importe Máximo Total: 1.700 euros.            

 
      
        

LOTE Nº 9: Control higiénico sanitario de aguas.  
 

Objeto: 
 

El objeto de la contratación consiste en el Mantenimiento Higiénico-Sanitario para las redes de agua 
fría de consumo humano (AFCH) y agua caliente sanitaria (ACS), y deberá incluir el siguiente 
mantenimiento: 

 
1.  Control y Prevención de Legionella en las redes de AFCH y ACS 
2.  Control de Potabilidad en las redes de AFCH. 

Se cumplirán los requisitos establecidos en el RD 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen 
los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis y el RD 614/2024, de 2 de julio, 
por el que se modifica el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos 
sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, así como cualquier modificación que se 
produzca en la legislación relacionada con la prevención y control de la legionella e informar al Hospital 
de lo que supongan estos cambios, así como de las tareas de mantenimiento que correspondan al Hospital 
por su periodicidad. 

 
Descripción de las instalaciones: 

 
A continuación, se describe de forma esquemática las instalaciones de ACS y AFCH objeto de presente 

lote. 
 

La instalación dispone de un sistema de producción de ACS mediante producción centralizada con 
cubre-puntas de 1.500 litros y pasteurización, situado en la sala de calderas. 
 

La red de AFCH no cuenta con aljibe de reserva propio, si bien previa a la acometida del Hospital 
existe aljibes propiedad del Ayuntamiento de Bilbao. 
 

El sistema de ACS está compuesto por: 
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* Sistema de producción, pasteurización y distribución de ACS (en adelante SPPD) situado en la 

sala de calderas y consta de: 

 
 

* Diferentes puntos finales de red, repartidos a lo largo de 7 plantas del hospital, en grifos 
terminales de lavabos, duchas y vertederos. 

 
- Puede disponer de Filtros PALL (filtros de alta eficacia de poro 0,2 μm), en determinadas 

habitaciones según necesidad y determinadas en el registro correspondiente. 
 

- El material de distribución es galvanizado, cobre, plásticos, PB y PP. 

Se debe tener en cuenta que estos puntos terminales están distribuidos en 138 habitaciones 
más otras 169 puntas fuera de ellas.  

 

1. Control y Prevención de Legionella en las redes de AFCH y ACS 

 
Se consideran las siguientes tareas a realizar por parte de la empresa adjudicataria: 

 Facilitar los registros de las operaciones de mantenimiento, tanto de la empresa como del 
hospital en formato digital. 

 Actualización del PPCL (Plan de prevención y control de legionella). 

 Revisión trimestral de cubre-puntas y pasteurizador. 

 Informe trimestral de seguimiento de cumplimentación de plan de control y reunión con la 
propiedad para su revisión. 

 Análisis físico-químicos, análisis de Legionella pneumophila según ISO 11731, bacterias 
aeróbias y hierro total con periodicidad trimestral. El número de muestras a realizar se ha 
calculado en base al Anexo 5 tabla 2 del RD 487/2022 y RD 614/2024 y aplicando el concepto 
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de cuarto húmedo, siendo las muestras a tomar cada trimestre: 8 muestras en ACS + 4 
muestras en AFCH + 1 acumulador + 1 retorno (14 muestras/trimestre). 

 
 Toma de muestras en bote estéril con torunda (Legionella). 
 Envío urgente y plan de custodia de envío. 
 Neutralización del cloro. 
 Envío de las muestras a temperatura ambiente según queda reflejado en el en anexo VI RD  

487/2022. 
 Análisis “in situ” de cloro, temperatura, conductividad y pH. 

 

 Limpieza y desinfección anual de la red de ACS y cubre-puntas. 

 Revisión anual del correcto funcionamiento de la instalación. Evaluación de riesgos según  
metodología de la empresa adjudicataria y según las guías de aplicación de RD del Ministerio            
de salud y consumo con el fin de obtener otro factor de evaluación del riesgo de la 
instalación. 

 Identificación de los circuitos de producción de agua. 

Las siguientes tareas a realizar correrán a cargo del personal del Hospital de Santa Marina: 

 Recogida de temperaturas, pH y cloro diaria y mensual. 
 Control semanal de la turbidez. 
 Purgado de Cubre-Puntas y puntos de poco uso. 
 Revisión de estado de conservación y limpieza de puntos finales de red. 
 Limpieza de los puntos finales de red. 

Plan de mantenimiento 
 

Uno de los requisitos establecidos en el Real Decreto 487/2022 y RD 614/2024, es la elaboración de 
un plan de prevención, que recogerá las pautas de trabajo y las acciones a llevar a cabo para el control de 
la bacteria. 

En las actualizaciones a realizar en el Plan de Prevencion y Control de Legionella (PPCL), se tendrán 
en cuenta que el PPCL debe contar con los siguientes aspectos que se deben actualizar cuando sea 
necesario: 
 

 Diagnóstico inicial de la instalación y descripción detallada de la instalación, que incluirá 
como mínimo: 
 

1º) Datos técnicos y de funcionamiento, diseño y ubicación de la instalación. 
 
2º) Un plano o esquema señalizado para cada instalación que contemple todos sus componentes y, 
en particular, el esquema de funcionamiento del circuito hidráulico, que se actualizará cada vez que 
se realice alguna modificación, indicando la fecha de la misma, el tipo de suministro y la procedencia 
del agua, incluyendo el contrato de suministro y la identificación de la red de distribución facilitada 
por el gestor, cuando el suministro proceda de una red de distribución pública o privada. 
 
3º) Puntos de toma de muestra y puntos de posible emisión de aerosoles que serán señalados en el 
plano o esquema del punto anterior y teniendo en cuenta los puntos de control identificados según 
lo descrito en el capítulo IV. 
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 Descripción de los programas siguientes: 
 

1º) Programa de mantenimiento y revisión de instalaciones y equipos: incluirá las medidas preventivas 
que al menos tendrá que cumplir lo descrito en el anexo IV, así como la designación de 
responsabilidades (instalador/a, titular, personal externo y/o propio tanto los/as responsables 
técnicos como los operarios/as y las empresas proveedoras externas, entre otras). 
 
2º) Programa de tratamiento: incluirá el tratamiento del agua en su caso y el programa de limpieza y 
desinfección de la instalación que, al menos, tendrá que cumplir lo descrito en el anexo IV. 
 
3º) Programa de muestreo y análisis del agua: al menos tendrá que cumplir lo descrito en los anexos 
V y VI, y los laboratorios de control, lo descrito en el anexo VII y en el artículo 12. 
 
4º) Programa de formación del personal, que contemplará, acorde con las características de la 
instalación o de los equipos la relación de contenidos en función de las actividades vinculadas a los 
PPCL de las instalaciones frente a Legionella y de las funciones asignadas a las personas trabajadoras 
que intervengan en los mismos. 

 
 Documentación y registros:  

Los documentos y los registros de cada instalación, reflejarán la realización de las actividades y 
controles establecidos en los programas, así como sus resultados, las incidencias y las medidas 
adoptadas, que en caso de detección de Legionella spp. cumplirán al menos lo descrito en el anexo 
VIII y los resultados de las mismas. También serán objeto de registro las fechas de paradas y puestas 
en marcha técnicas de la instalación, incluyendo su motivo. Los registros serán preferentemente en 
soporte informático con una declaración responsable, realizada por el responsable técnico, el titular 
de la instalación o su representante legal. Programa de limpieza y desinfección de la instalación, con 
definición de: procedimientos, productos a utilizar y dosis, precauciones a tener en cuenta y la 
periodicidad. 
La realización de todas estas acciones estará registrada en un formato de registro digital de Registro 
de prevención y control de Legionella, junto a incidencias, resultados analíticos, certificados de 
desinfección y cualquier dato relacionado con las instalaciones objeto de control. 

 
Análisis de la calidad del agua: 

 
La determinación de los puntos de control, y su periodicidad, se efectúa en base a la valoración del 

riesgo de la instalación y de sus usuarios/as.  Teniendo en cuenta el tipo de instalación que nos ocupa, 
serían mínimo los siguientes: 

 
Análisis de Legionella spp., Legionella pneumophila, bacterias aerobias y hierro total, además de la 

temperatura, conductividad, pH y cloro libre residual, que se medirá in situ en la toma de muestras, con 
frecuencia cuatrimestral (según real decreto 487/2022 y RD 614/2024), en los siguientes 14 puntos de la 
red:  

          - Retorno de ACS 
           - Cubre puntas 
      - 8 puntas de ACS 
         - 4 puntas de AFCH 
 

Número anual de análisis: ACS: 14 puntos x 4 vez /año = 56 análisis/año 
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Teniendo en cuenta las indicaciones del departamento de salud ambiental del Ayuntamiento de 
Bilbao, es necesaria la realización de un análisis después de la limpieza y desinfección de la red con lo cual 
uno de esos análisis o muestras será tras la L + D. 

Limpieza y desinfección de la red de ACS: 
 
El RD 487/2022 y RD 614/2024 disponen la realización de una desinfección anual para el sistema de 

distribución de agua caliente. 
En el Anexo 4 del citado Real Decreto se describen dos procedimientos posibles para la desinfección: 

- Desinfección con química. 
- Desinfección térmica. 

Mientras se estén ejecutando las desinfecciones se producirá el corte del suministro de ACS. 
 

A la finalización del tratamiento se emitirá el correspondiente informe y certificado por parte de la 
empresa adjudicataria, que será archivado en el libro de registro. 

 

2. Control de potabilidad de la red de AFCH 

 
El hospital está considerado como un edificio prioritario según RD 3/2023 al disponer de más de 200 

camas. Por lo tanto, será necesario que la empresa adjudicataria cumpla con los requisitos establecidos 
para este tipo de edificios (disponer de un PSA y facilitar los resultados analíticos para la información al 
SINAC). 
 

El objeto de este apartado es tener una referencia y verificar la calidad del agua en base a los criterios 
sanitarios de la calidad de agua de consumo humano establecidos en el RD 3/2023 de la red de AFCH del 
Hospital Santa Marina.  
 

La propuesta de la empresa adjudicataria deberá recoger al menos la recogida de 7 muestras de 
agua, 1 cada 2 meses, siendo los meses de muestreo febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. En 
el mes de junio se tomarán 2 muestras AFCH para la determinación de la potabilidad, en laboratorio 
acreditado. 
  

El análisis a realizar en estas muestras será el siguiente: 
 
Control del grifo con tramos de tuberías de metal y tramos de plástico (RD 03/2023): E. Coli, Aerobios 
a 22ºC, color, turbidez, pH, conductividad, cloro libre residual, plomo, cobre, cromo, níquel, hierro, 
cloruro de vinilo y bisfenol A. 

 
Deberá incluir Informe, asesoramiento sanitario, su libro de registro y plan de control. 

Importe Máximo Total: 6.500 euros.       
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LOTE Nº 10: Timbres de llamada. 
 

Objeto: 
 
El objeto de la contratación consiste en el servicio de mantenimiento y conservación de los equipos de 
señalización incluyendo: 

o Mantenimiento preventivo 
o Mantenimiento correctivo 
o Asesoría técnica en todo lo referente a los equipos y sistemas de comunicaciones contemplados en 
el contrato. 

 
Mantenimiento Preventivo: 
 

Se realizará al menos trimestralmente (febrero, mayo, agosto y noviembre) y las tareas de revisión 
comprenderán: 
 

 El control del correcto funcionamiento del sistema de llamadas a enfermeras. 
 Comprobación de las fuentes de alimentación del sistema de llamadas de la instalación y de su 

filtro en el caso de que existiese. También se verificará que los consumos eléctricos estén dentro 
de los márgenes correctos. 

 Control de las diferentes conexiones de nodos. 
 Prueba de funcionamiento de los dispositivos de llamada o manipuladores de forma que al 

concluir las revisiones fijadas quede comprobado el funcionamiento de los mismos. 
 Prueba de funcionamiento de los terminales de habitación de forma que, al concluir las revisiones 

quede comprobado el funcionamiento de los mismos. 
 Comprobación de la señalización óptico-acústica correcta para cada dispositivo de llamada. 
 La disponibilidad de equipos de control, herramientas e instrumental especializado de trabajo que 

se requieran para cada revisión 
 Actualización en su caso del firmware de las diferentes electrónicas del sistema 

 
Mantenimiento Correctivo: 
 

El mantenimiento correctivo requerirá de una llamada por parte del Hospital Santa Marina y se 
realizará bien mediante atención telefónica o bien en el lugar de la instalación del equipo si fuera 
necesario. 
 
Descripción de las centrales de señalización: 
 

o Central de señalización mediante sistema de llamadas Medicall 800 
- Centrales de estación de sobremesa, con microteléfono, display y teclados alfanuméricos y 
de funciones. 
- Unidades de control de comunicaciones para la estación medical 800 
- Repetidores con separación galvánica para reconstrucción de las señales en el BUS de 
habitaciones (Uno por cada 30 nodos) 
- Terminales de habitación KT 2010 para evaluación y mando de los dispositivos de habitación 
- Cuadros de 4 lámparas de pasillo, sin electrónica para la señalización luminosa de las 
llamadas.  
- Disponiendo de 4 campos luminosos para diferenciar las diferentes llamadas, así como las 
presencias. 
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- Dispositivos de llamada empotrable en caja universal con la electrónica necesaria para su 
función LED de tranquilización y toma de 15 polos para pulsador de pera o dispositivo 
manipulador. 
- Manipuladorer con pulsadorer de llamada y conector de 15 polos. 
- Pulsadores de tirón de baño, con lámpara de tranquilización empotrable en caja universal. 
- Fuentes de alimentación 220 V c.a/24 V c.c  10 A. 

Una vez finalizada la revisión por parte de la empresa adjudicataria, ésta remitirá al Hospital Santa 
Marina un informe en el que se detallará el estado en que se encontró la instalación, el estado en que se 
deja la misma, las operaciones de revisión efectuadas, las posibles causas de las deficiencias encontradas 
y las recomendaciones para que la instalación sea correcta y convenientemente explotada.  
 

Asimismo, si se hubiese efectuado alguna reparación que implique la reposición de equipos o de 
partes de los mismos, se relacionarán las piezas sustituidas con mención expresa de sus plazos de garantía. 

 
 Importe Máximo Total: 3.386 euros.       
       

                      

LOTE Nº 11: Servicios de Higiene. 
 

Objeto: 
 

El objeto de la contratación consiste en el servicio de mantenimiento de diversos contenedores 
higiénicos femeninos y bacteriostáticos. 

 
Características técnicas de los contenedores higiénicos y bacteriostáticos  

 
Los contenedores higiénicos femeninos irán colocados en los aseos femeninos y/o unisex. El cambio 

e higienización se realizará con periodicidad forma mensual. 
 

Cada vez que el personal de la empresa adjudicataria acuda al Hospital Santa Marina a realizar su 
trabajo, deberá dar aviso a la Responsable de Limpieza del mismo o a la persona que indique el Hospital. 
 
Número de unidades a instalar: 40  
 
Los bacteriostáticos estarán situados en los urinarios e inodoros de los aseos masculinos, y en los inodoros 
de los aseos femeninos. El cambio e higienización se realizará de forma bimestral. 

 
Número de unidades a instalar: 22  
 

           
Estimaciones de consumo en 1 año: 
 

 40 contenedores:   1.200 euros      

 22 bacteriostáticos:   2.640 euros      
 

Importe Máximo Total: 3.840 euros.      
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LOTE Nº 12: Jardinería 
 

Objeto: 
 

El objeto de la contratación consiste en el servicio de mantenimiento anual de los jardines y zonas 
verdes en el entorno al Hospital Santa Marina. 

La empresa adjudicataria entregará un informe anual de la situación del arbolado. 
 

Características técnicas del servicio de mantenimiento anual de los jardines y zonas verdes 
 

Mediante la siguiente fotografía aérea se puede observar el ámbito del servicio objeto de licitación: 
 

 
 

Las labores a realizar por la empresa adjudicataria serían las siguientes y de acuerdo con el plan de 
mantenimiento que se adjunta 

 Siega y desbroce de jardines principales (incluyendo copete de muro junto a escaleras)   
 Siega y desbroce de laderas 
 Limpieza y desbroce frontal parking 
 Limpieza de zonas ajardinadas.  
 Recogida de deshechos de siega y desbroce.  
 Ampliación perímetro desbroce entrada hospital 
 Limpieza de alcorques.  
 Siega y desbroce talud pabellones abajo 
 Siega y desbroce del acceso a la E.R.M. de gas y recinto de aeroventiladores 
 Poda y mantenimiento seto entrada 
 Siega y desbroce talud sobre E.R.M. y aeroventiladores 
 Siega y desbroce camino bajada arqueta 
 Poda parte baja acacias parking 
 Siega y desbroce de la finca de entrada 
 Poda del arbolado (unos 30 ejemplares) y soplado de limpieza. 
 Mantenimiento perímetro de seguridad en 40 m y poda de arboleda hasta 2 metros. 
 Mantenimiento de brotes y chupones de arbolado 
 Siega y desbroce zona descanso de familiares junto helipuerto 
 Aplicación de herbicida en aceras 
 Escarda de arquetas y aplicación de herbicida 
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ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Siega y desbroce de jardines principales (incluyendo copete de muro junto a escaleras) X X X X X X X X X X X X 

Siega y desbroce de laderas   X   X   X   X   X     

Limpieza y desbroce frontal parking X   X   X   X   X   X   

Limpieza de zonas ajardinadas X X X X X X X X X X X X 

Recogida de deshechos de siega y desbroce X X X X X X X X X X X X 

Ampliación perímetro desbroce entrada hospital X     X         X       

Limpieza de alcorques X X X X X X X X X X X X 

Siega y desbroce talud pabellones abajo     X X X X X           

Siega y desbroce del acceso a la E.R.M. de gas y recinto de aeroventiladores X   X   X   X   X   X   

Poda y mantenimiento seto entrada       X   X     X       

Siega y desbroce talud sobre E.R.M. y aeroventiladores       X       X         

Siega y desbroce camino bajada arqueta         X       X       

Poda parte baja acacias parking           X             

Siega y desbroce de la finca de entrada             X           

Poda del arbolado (unos 30 ejemplares) y soplado de limpieza.                       X 

Mantenimiento perímetro de seguridad en 40 m y poda de arboleda hasta 2 metros.     X     X     X       

Mantenimiento de brotes y chupones de arbolado     X       X           

Siega y desbroce zona descanso de familiares junto helipuerto     X 
 

X 
 

X   X   X   

Aplicación de herbicida en aceras X   X   X   X   X   X   

Escarda de arquetas y aplicación de herbicida         X   X   X   X   
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JARDINERAS 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Abonos X X X X X X X X X X X X 

Riegos* X X X X X X X X X X X X 

Tratamiento 
fungicida 

   X      X   

Podas X   X   X   X   

Colocación flor 
de temporada 

   X      X   

 
*Anualmente serán 20 riegos repartidos de la siguiente manera: de marzo hasta octubre se harán 2 riegos mensuales. El resto de los meses 1 sólo riego mensual.  

 Asimismo, la empresa adjudicataria deberá incluir tareas complementarias tales como: 
 

 La siega de la finca de la entrada al Hospital se realizará 2 veces al año. 
 En cada visita que se realice se recogerán todos los papeles de las zonas verdes. 
 Se realizarán dos limpiezas extraordinarias en los viales de hojas en octubre y noviembre. 
 Se realizará un tratamiento contra la planta invasora (plumífero). 

 
 Tareas complementarias de abril a septiembre: 

 
 Corte de césped de las zonas principales (2 veces al mes) 
 Recogida de desechos 
 Limpieza de alcorque. 

 

Importe Máximo Total: 12.000 euros.                 
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  LOTE Nº 13: Equipos de aire acondicionado y de extracción de aire. 
 

Objeto: 
 

El objeto de la contratación consiste en el servicio de mantenimiento y conservación de los equipos 
de aire acondicionado y de extracción de aire. La empresa adjudicataria acudirá 2 veces al año (marzo y 
septiembre) para realizar dicho mantenimiento. 
 

Características técnicas del mantenimiento de los equipos de aire acondicionado y equipos de 
extracción de aire. 

 
La empresa adjudicataria cumplirá con los requisitos exigidos en el Real Decreto 552/2019, de 27 de 

septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

 
La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación semestral (marzo y septiembre) del 

rendimiento de los equipos generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo 
y registrando los valores:  

 

1. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador. 
2. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador. 
3. Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua. 
4. Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua. 
5. Temperatura y presión de evaporación. 
6. Temperatura y presión de condensación. 
7. Potencia eléctrica absorbida. 
8. Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima. 
9. CEE o COP instantáneo. 
10. Caudal de agua en el evaporador. 
11. Caudal de agua en el condensador. 
12. Saneamiento del sistema de aire acondicionado. 
13. Limpieza de filtros. 

 
La empresa mantenedora presentará un informe en pdf no escaneado del trabajo realizado que será 
necesario para abonar el importe del trabajo. 
 

Importe Máximo Total: 1.900 euros.      

   
 

LOTE Nº 14: Puertas automáticas 
 

Objeto: 
 

El objeto de la contratación consiste en el servicio de mantenimiento y conservación de las puertas 
automáticas, puertas cortafuegos y salidas de emergencia. Se realizará 2 veces al año (abril y octubre). 
 

Características técnicas del mantenimiento de las puertas automáticas.  
La empresa mantenedora realizará un mantenimiento preventivo anual de las puertas automáticas 

que consistirá en revisar:  
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-15228
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-15228
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1. Elementos de seguridad. 
2. Baterías. 
3. Regulación de velocidades. 
4. Tiempos de funcionamiento. 
5. Fuerza de motor. 
6. Cumplimiento de normativas sobre vías de evacuación. 

 
Una vez realizada la revisión, la empresa mantenedora hará entrega de un informe en pdf no 

escaneado; las hojas de mantenimiento realizadas en cada puerta; planos numerados; hoja de Excel con 
el panel de control de puertas y el mantenimiento correctivo valorado. Esto será necesario para abonar 
el importe del trabajo.  
 

Importe Máximo Total: 2.500 euros 

 
 

 
LOTE Nº 14: Red de saneamiento 

 
Objeto: 

 
Mantenimiento de la red de saneamiento del hospital 

 
Características técnicas del mantenimiento de la red de saneamiento. 

 
La empresa mantenedora realizará 2 veces al año (abril y octubre) el mantenimiento y limpieza de: 

 

1. Arqueta de aguas fecales así como las tuberías de entrada y salida (sótano). 
2. Arqueta de aguas fecales así como las tuberías de entrada y salida (jardín y calzada zona fachada 

derecha del hospital). 
3. Sifón oculto de salida de aguas fecales y tuberías de entrada y salida del mismo situado en la 

calzada. 
 

La empresa mantenedora enviará un informe en pdf no escaneado del trabajo realizado que será 
necesario para abonar el importe del trabajo. 
 

Importe Máximo Total: 1.500 euros 

 

 

 

4. ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN 
 

Para garantizar el buen funcionamiento de los diversos servicios, las empresas adjudicatarias 
adoptarán las medidas necesarias para realizar las siguientes funciones: 

 

 Asesoramiento y formación a los usuarios de las máquinas y /o equipos en caso de ser 
necesario

 Designación por parte de las empresas adjudicatarias de personas de contacto técnico con 
el fin de agilizar la comunicación entre la empresa adjudicataria y el Hospital.

 

 Organización y registro de las visitas del personal técnico de las empresas adjudicatarias.
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 Configuración de los equipos según las necesidades del Hospital Santa Marina.

Las empresas adjudicatarias realizarán estas funciones ateniéndose en todo momento a las normas 
establecidas por el Hospital Santa Marina, y siguiendo las instrucciones de la Unidad de servicio objeto 
del contrato. 

 

5. COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL 

 

Dentro nuestro objetivo de impulsar y potenciar la competitividad e innovación de nuestros servicios, 
en el Hospital Santa Marina conferimos un valor especial a nuestro firme compromiso por el desarrollo 
sostenible y la responsabilidad social. 

Por esta razón, en nuestra organización compatibilizamos el desarrollo de nuestra actividad y el 
respeto al medio ambiente, ya que concebimos el cuidado de nuestro entorno como uno de los puntos 
esenciales para garantizar el crecimiento futuro.  
 

En este sentido, antes de iniciar la actividad objeto del contrato, la empresa adjudicataria deberá 
remitir el cuestionario “Compromiso de requerimientos ambientales” debidamente cumplimentado y 
firmado. 
 

Dicho documento nos permitirá realizar la evaluación de aspectos ambientales indirectos del Hospital 
Santa Marina. 
 

Del mismo modo las empresas adjudicatarias se comprometen a adoptar las medidas oportunas 
para el cumplimiento de la legislación ambiental correspondiente objeto del contrato. 

 
Más información en: 

 
Ihobe / Sociedad Pública de Gestión Ambiental  

 
http://www.ihobe.eus 

 

http://www.ingurumena.eus 
 
 

6. CLAUSULAS MEDIOAMBIENTALES 

 
 El compromiso medioambiental de las empresas licitadoras viene determinado mediante criterios 
cuya cuantificación depende de un juicio de valor, así como mediante criterios evaluables de forma 
automática mediante la aplicación de fórmulas.  
 
 Por un lado, se valorará el compromiso por parte de las empresas adjudicatarias de llevar a cabo un 
programa de buenas prácticas medioambientales adaptadas a las peculiaridades del centro y de la 
actividad, dirigidas principalmente a conseguir la máxima eficacia energética dentro de las instalaciones, 
a minimizar el impacto ambiental de su actividad y a un compromiso permanente con el medio 
ambiental. 
 
 Es por ello que las empresas licitadoras presentarán la propuesta de gestión medioambiental que 
pretendan llevar a cabo en el centro de la ejecución de la prestación. 
 

 Por otro lado, se valorará el compromiso medioambiental por parte de las empresas licitadoras 
mediante la aportación de una serie de certificados acreditativos de gestión medioambiental.  
 

http://www.ihobe.eus/
http://www.ingurumena.eus/
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7. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Las empresas adjudicatarias deberán ser titular de un Seguro de Responsabilidad Civil como 
garantía por daños corporales o materiales que pueda causar involuntariamente a terceros por 
accidente o negligencia, como consecuencia de los trabajos de instalación, mantenimiento y/o 
reparaciones efectuadas, debiendo aportar la póliza correspondiente (original o copia compulsada) a 
la firma del contrato y justificante del pago del recibo. Dicho seguro será constituido por el importe del 
lote. 
 

 
8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

El personal de las empresas adjudicatarias deberá cumplir las normas laborales y las normas de 
Prevención de Riesgos Laborales, comprometiéndose las diversas empresas adjudicatarias a entregar 
al Hospital Santa Marina la siguiente documentación que les será exigida antes del inicio sus 
actividades. 
 

(Dossier de Prevención / Coordinación de actividades empresariales): 

Documento A1. Documentación PRL 
requerida. 

-Evaluación de Riesgos específica de las tareas a realizar en el 
Hospital Santa Marina. 

-Medidas preventivas a adoptar para evitar o controlar riesgos 
descritos en el Evaluación de riesgos. 

-Medidas preventivas a adoptar por el Hospital Santa Marina para 
evitar o controlar riesgos descritos en el Evaluación de riesgos. 

-Registro de entrega de EPIs a los trabajadores. 

-Relación de trabajadores que vayan a realizar tareas en el Hospital, 
debe recibirse antes de la entrada del trabajador al hospital.  
-Actualizarlo a lo largo del año si existieran cambios. 

-Certificado de formación de cada trabajador específica en PRL.  
-Certificado de formación de cada trabajador específica según los 
riesgos derivados de las tareas que vayan a desarrollar. 

Certificado médico vigente de los trabajadores con relación a los 
riesgos de sus tareas y/o rechazo de reconocimiento médico. 

Documento A2. Información previa 
contratista. 

-Documento A2 cumplimentado. 

Documento B. Información remitida para 
trabajadores de empresas externas. 

-Manual informativo trabajadores empresas externas general. 
-Manual informativo trabajadores empresas externas limpieza. 
-Manual informativo trabajadores empresas externas mantenimiento/ 
construcción. 

Documento C. Acuse de recibo 
informativo y compromiso de 
cumplimiento de la normativa PRL. 

-Documento C cumplimentado. 

Certificados. 

 
-Certificado registro contratistas G. Vasco o en su defecto la siguiente 
documentación: 

 Certificado positivo de Hacienda. 

 Certificado positivo obligaciones S. Social. 

 Cumplimiento de requisitos legales de contratación 
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9. PARTES DE TRABAJO 

 

Toda actuación de servicio y/o mantenimiento por parte de las empresas adjudicatarias se ha de 
ejecutar con el conocimiento y la autorización previa del responsable del contrato del Hospital Santa 
Marina. 
 

Siempre que se produzca una actuación de la empresa adjudicataria, ya sea por la realización del 
servicio objeto del contrato o relativo a alguna clase de mantenimiento preventivo o correctivo, está 
deberá emitir un parte de trabajo, en el que se incluyan como mínimo, los siguientes conceptos 
debidamente cumplimentados, en su caso: 

 

 Fecha 

 Ubicación 

 Características del servicio que da lugar al parte de trabajo. 

 Informe en caso de avería y/o recomendación. 

 Posible Material Repuesto 

 Firma del técnico responsable. 
 

 Dicho parte de trabajo deberá ser entregado a la persona técnica responsable del Hospital 
Santa Marina. 
 
 
10. IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS 

 
 

 Previo al inicio de cualquier actividad en el Hospital Santa Marina, los/as trabajadores/as de las 
empresas adjudicatarias prestadoras de servicios deberán acercarse al taller de mantenimiento para 
recoger su correspondiente tarjeta identificativa de trabajador externo. 

 
 


